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	COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS,

I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA
	PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS


	Projecte:
	
	Ref.:
	
	Autor:
	



	PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA


	21 -
	INSTAL·LACIONS DE GAS

	
	2111
	INSTAL·LACIÓ DE GAS


	RECEPCIÓ DE PEiS


Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris:
	Pla
	Cod.
	Element
	Origen i garantia
	Autoritzacions administratives
	Conformitat amb requisits tècnics

	
	
	
	Fulls de subministra, etiquetat.
	Garantia del fabricant
	Documentació del marcatge CE
	Altres
	RPC
	Garantia conformitat a Norma producte
	Assaigs s/norma s/especificació
	Certif. d’origen s/especif. tècniques
	Fitxa característiques tècniques
	Distintius de qualitat voluntaris
	Avaluacions d’idoneïtat tècnica

	
	
	
	
	
	Etiquetat, marcatge CE
	Declaració de prestacions
	Instruccions, inf. seguretat
	Avaluació tècnica europea
	
	Documentació  tècnica
	Segell, marca conformitat
	CCRR
	Homologació
	Marca AENOR "N"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	213
	PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	2131
	JUNTES ELASTOMÈRIQUES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Juntes elastomèriques utilitzades en tubs i accessoris per a transport de gasos i fluids hidrocarbonats
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	2132
	VALVULES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Vàlvula de connexió de seguretat per a tubs flexibles metàl·lics, destinats a la unió d’aparells domèstics que utilitzen combustible gasosos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Claus d’obturador esfèric i de mascle cònic, accionades manualment, per a instal·lacions de gas en edificis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	2135
	SISTEMES DE DETECCIÓ DE FUGUES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Sistemes de detecció de fugues
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	2136
	EQUIPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Equips per a centres d'emmagatzematge i distribució d'envasos de GLP amb capacitat des de 500 fins a 250.000 [kg]. Emmagatzematge a l'aire lliure realitzat amb material de classe A2-s3, d0.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Equips per a instal·lacions d'emmagatzematge de GLP.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Equips per a Plantes satèl·lits de GNL (gas natural liquat)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Equips per a estacions de servei per a vehicles a gas amb GLP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Documents per la recepció dels PEiS:   
	
	obligatoris
	
	 voluntaris
	
	Altres  per verificar el compliment d’exigències


	Pla
	Cod.
	Element
	Origen i garantia
	Autoritzacions administratives
	Conformitat amb requisits tècnics

	
	
	
	Fulls de subministra, etiquetat.
	Garantia del fabricant
	Documentació del marcatge CE
	Altres
	DPC
	Garantia conformitat a Norma producte
	Assaigs s/norma s/especificació
	Certif. d’origen s/especif. tècniques
	Fitxa característiques tècniques
	Distintius de qualitat voluntaris
	Avaluacions d’idoneïtat tècnica

	
	
	
	
	
	Declaració de conformitat
	Certificat “CE”
	Control producció fàbrica
	DITE
	
	Addicional a etiqueta “CE”
	Segell, marca conformitat
	CCRR
	Homologació
	Marca AENOR "N"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Equips per a estacions de servei per a vehicles a gas amb GNC (gas natural comprimit)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Equips per a instal·lacions d’envasos de gasos liquats del petroli (GLP) per a ús propi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Equips per a instal·lacions receptores de combustibles gasosos, instal·lacions de calderes a gas per a calefacció i/o aigua calenta de potència útil superior a 70 kW.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Equips per a instal·lacions receptores de combustibles gasosos, instal·lacions receptores subministrades per xarxes amb pressió d’operació més gran a 5 bar.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Equips per a instal·lacions receptores de combustibles gasosos, trams soterrats d’instal·lacions receptores
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	2137
	CANALITZACIONS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Tubs flexibles no metàl·lics, amb armadura i connexió mecànica per a unió de recipients de GLP a instal·lacions receptores o aparells que utilitzen combustibles gasosos, de diàmetre interior < 6 mm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de coure, sense soldadura, per aigua i gas en aplicacions sanitàries i de calefacció.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Tubs de polietilè de mitja i alta densitat per a canalitzacions soterrades de distribució de combustibles gasosos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Tubs, accessoris i peces especials de fosa dúctil, i les seves unions, per a conduccions de gas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	2138
	INVERSORS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Inversors automàtics de cabal < 100 [kg/h] destinats a gas butà, propà i les seves mescles
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	2139
	APARELLS DE GAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Aparells a gas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Tubs flexibles metàl·liques corrugades per a connexió d'aparells domèstics que utilitzen combustible gasosos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Documents per la recepció dels PEiS:   
	
	obligatoris
	
	 voluntaris
	
	Altres  per verificar el compliment d’exigències


	Pla
	Cod.
	Element
	Origen i garantia
	Autoritzacions administratives
	Conformitat amb requisits tècnics

	
	
	
	Fulls de subministra, etiquetat.
	Garantia del fabricant
	Documentació del marcatge CE
	Altres
	DPC
	Garantia conformitat a Norma producte
	Assaigs s/norma s/especificació
	Certif. d’origen s/especif. tècniques
	Fitxa característiques tècniques
	Distintius de qualitat voluntaris
	Avaluacions d’idoneïtat tècnica

	
	
	
	
	
	Declaració de conformitat
	Certificat “CE”
	Control producció fàbrica
	DITE
	
	Addicional a etiqueta “CE”
	Segell, marca conformitat
	CCRR
	Homologació
	Marca AENOR "N"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	213A
	TANCS HORITZONTALS CILÍNDRICS AERIS D’ACER FABRICATS EN TALLER, SENSE RECOBRIR, DE PARET SIMPLE O DOBLE PER A L’EMMAGATZEMATGE DE COMBUSTIBLE LIQUIT I AIGUA (NO CONSUM HUMÀ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Per alimentació de sistemes de calefacció/refrigeració d’edificis. No inclou magatzem substàncies perilloses.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Per alimentació de sistemes de calefacció/refrigeració d’edificis. No inclou magatzem substàncies perilloses. Per a instal·lacions de transport/retirada/emmagatzematge de combustible líquid per a calefacció/refrigeració d’edificis. Amb resistència a foc classe A1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	213B
	DISPOSITIUS DE PREVENCIÓ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Dispositius de prevenció del rebosadura per a tancs estàtics de combustibles líquids de petroli
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	213C
	SISTEMES SEPARADORS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	Sistemes separadors de líquids lleugers
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Documents per la recepció dels PEiS:   
	
	obligatoris
	
	 voluntaris
	
	Altres  per verificar el compliment d’exigències


Prescripcions sobre el control de recepció:
	Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars:

	- (si s’estableixen)

	Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB:

	- Abans del subministrament del PEIS: 

Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics.
- Durant els subministraments dels PEIS.:

Fulls de subministrament, albarans, etiquetes.

- Acabat el subministrament dels PEIS.:

Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades.

	Activitats de l’empresa Constructora:

	- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments.
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra.
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO).

	Persona física responsable per part de la Constructora:

	Sr./a.:


	L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA


Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius
Execució d’instal·lacions de gas natural

	Pla:
	Cod.
	Verificació de Paràmetres d’execució*
	Control
	Criteri de formació de lots

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21X1
	ARQUETA D’ESCOMESA
	Organolèptic
Inspecció del 100% de la instal·lació
	- Un lot d’escomesa
- Un lot de distribució

- Un lot per instal·lació individual

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21X2
	CANALITZACIÓNS
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21X7
	JUNTA AÏLLANT COL·LOCADA
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21X8
	FUNDA
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21X9
	TUB FLEXIBLE
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21XA
	CLAU DE PAS
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21ZB
	COMPTADOR
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-
	
	
	


Execució d’instal·lacions de gas ciutat

	Pla:
	Cod.
	Verificació de Paràmetres d’execució*
	Control
	Criteri de formació de lots

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21Z1
	ARQUETA D’ESCOMESA
	Organolèptic
Inspecció del 100% de la instal·lació
	- Un lot d’escomesa

- Un lot de distribució

- Un lot per instal·lació individual

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21Z2
	CANALITZACIÓNS
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21Z4
	FUNDA
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21Z5
	CLAU DE PAS
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21Z6
	PURGADOR
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21Z7
	COMPTADOR
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21Z8
	TUB FLEXIBLE
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-
	
	
	


Execució per a dipòsits de combustibles líquids
	Pla:
	Cod.
	Verificació de Paràmetres d’execució* 
	Control
	Criteri de formació de lots

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21R1
	PERICÓ PER A BOCA DE CÀRREGA
	Organolèptic
Inspecció del 100% de la instal·lació
	- Un lot d’escomesa

- Un lot de distribució

- Un lot per instal·lació individual

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21R2
	BOCA DE CÀRREGA
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21R3
	CUBELL PER A DIPÒSIT EXTERIOR DE SUPERFICIE
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21R4
	DIPÒSITS
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21R7
	CANALITZACIÓNS
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21RD
	RESISTÈNCIA ELÈCTRICA DE FONS
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21RE
	VÀLVULES
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21RI
	BOTELLA DE TRANQUILITZACIÓ
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21RJ
	FILTRE D’OLI
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21RK
	BOMBA
	
	

	 FORMCHECKBOX 

	PE-21RL
	GRUP DE PRESSIÓ
	
	


* Unitats d’inspecció per lot

Prescripcions sobre el control de l’execució:
	Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

	 - (si s’estableixen)

	Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.):

	    FORMCHECKBOX 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.
    FORMCHECKBOX 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

	Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

	- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI    FORMCHECKBOX 
    NO    FORMCHECKBOX 

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI    FORMCHECKBOX 
    NO    FORMCHECKBOX 

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI    FORMCHECKBOX 
    NO    FORMCHECKBOX 
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 



	UNITAT D’OBRA ACABADA


Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de:
· Unitat d’obra terminada

· Part de la unitat d’obra terminada

	Pla:
	Cod.
	Verificacions i/o proves*
	CONTROL
	Criteri de formació de lots

	 FORMCHECKBOX 

	PA-2111
	INSTAL·LACIÓ DE GAS
	Proves de resistència i estanquitat
Control del 100% de la instal·lació
	- Un lot d’escomesa

- Un lot de distribució

- Un lot per instal·lació individual


	Pla:
	Cod.
	Verificacions i/o proves*
	CONTROL
	Freqüència

	 FORMCHECKBOX 

	PA-2111
	INSTAL·LACIÓ PER A DEPÒSITS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS
	Proves de resistència i estanquitat
Control del 100% de la instal·lació
	- Un lot d’escomesa

- Un lot de distribució

- Un lot per instal·lació individual


Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:
- 1. PROVES PRÈVIES: Prèviament a la posada en servei de la instal·lació es realitzaran les proves de resistència i estanquitat previstes en les normes UNE 60310, UNE 60311 i UNE 60312; amb la finalitat de comprovar que la instal·lació, els materials i els equips s’ajusten a les prescripcions tècniques d’aplicació, han estat correctament construïts i compleixen els requisits d’estanqueïtat.

2. POSADA EN SERVEI: Només es podran posar en servei les instal·lacions que hagin superat les proves prèvies

- Abans de posar en servei una instal·lació d’envasos de GLP, l’empresa instal·ladora haurà de realitzar les següents proves:

Canalitzacions: Prova d’estanqueïtat a una pressió de 1,5 vegades la pressió d'operació de la instal·lació durant 10 minuts amb aire, gas inert o GLP en fase gasosa. 

Verificació de l’estanquitat de les claus i altres elements a la pressió de prova.

Durant la realització de les proves, s’haurà de prendre per part de l’empresa instal·ladora totes les precaucions necessàries, i en particular si es realitzen amb GLP: 

   - Prohibit fumar.

   - Evitar en lo possible l’existència de punts d’ignició.

   - Vigilar que no existeixin punts pròxims que puguin provocar inflamacions en cas de fuga.

   - Evitar zones de possible emborsament de gas en cas de fuga.

   - Purgar i bufar les canalitzacions abans d’efectuar una reparació.

L’empresa instal·ladora, un cop realitzades amb resultat positiu les proves i verificacions especificades, haurà d’emetre el certificat d’instal·lació.

	Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars

	- (si s’estableixen)

	Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.):

	    FORMCHECKBOX 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora.

    FORMCHECKBOX 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació.

	Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora

	- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI    FORMCHECKBOX 
    NO    FORMCHECKBOX 

-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI    FORMCHECKBOX 
    NO    FORMCHECKBOX 

-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI    FORMCHECKBOX 
    NO    FORMCHECKBOX 
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a: 
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Comentaris:        
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